UMOWA nr …………………
W dniu       …. . ……...2017 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu
z siedzibą 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śl. 24,26
NIP 8960006804
reprezentowaną przez:
Justynę Giżewską  - Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr 149/2017 z dnia 11.09.2017 r.
zwaną dalej Zamawiającym
a

…………………………………………………………….,z siedzibą………………………………………………………………………

 przy ul. ………………………………….., …………… ,
 NIP: …………………… , REGON: ………………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
z uwzględnieniem art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania serwis (konserwację 
i naprawy) oraz obsługę (bieżącą eksploatację) kotłowni w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej województwa dolnośląskiego. Lokalizację poszczególnych kotłowni oraz zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ( 1 Zmawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości …………………….. zł netto (słownie: ……………………… ………../100), brutto ……………………. (słownie: …………………………………., ………./100).   
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie etapami – po upływie każdego kolejnego trzymiesięcznego okresu obowiązywania  umowy. Po upływie każdego z ww. okresów ( 3 miesięcznych) Wykonawca wystawia fakturę na kwotę ………………. zł. netto ( słownie : …………), brutto ……….( słownie :…………) ., a Zamawiający uiści wynikającą z faktury należność w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury. Za dzień uregulowania należności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność nastąpi po otrzymaniu faktury wystawionej zgodnie z wymogami prawa i warunkami niniejszej umowy oraz weryfikacji protokołów , o których mowa w § 6 ust 8 umowy.     

§ 3

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.12.2017 r. do 31.05.2020 r. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od dnia doręczenia pisemnego wypowiedzenia, tj. listem poleconym.     

§ 4

1. Wykonawca do realizacji umowy zapewni pracowników posiadających uprawnienia eksploatacyjne kotłów będących przedmiotem serwisowania lub obsługi, potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu umowy zatrudnione są lub zostaną zatrudnione na umowę o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

3. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy ma obwiązek przedstawić Zamawiającemu dokumentację dotyczącą zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w szczególności zanonimizowanych umów o pracę, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Informacje takie jak: imiona i nazwiska pracowników realizujących niniejszą umowę, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4. Osobą do kontaktów z Zamawiającym - odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
- ………………………………….… tel. ……………………. 
§ 5

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy kotłownię protokolarnie. W protokołach zdawczo – odbiorczych strony określają stan techniczny kotłowni.
2. Po zakończeniu umowy strony określą stan techniczny kotłowni. W przypadku pogorszenia się stanu kotłowni ponad zwykłą eksploatację Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się doprowadzić kotłownię do stanu nie gorszego niż wynikałoby to ze zwyklej eksploatacji, w terminie 14 dni od daty protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wykonawca przed każdorazowym wejściem do kotłowni pobierze klucze, potwierdzając pobór kluczy własnoręcznym podpisem. Po zakończeniu prac klucze każdorazowo zostaną zwrócone do miejsca ich poboru.
§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, w ciągu 4 godzin od zgłoszenia. Awarie należy usunąć w ciągu 6 godzin od czasu rozpoczęcia usuwania. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer ……………… oraz dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia telefonicznego e-mailem na adres  ……………………..   . W przypadku braku części zamiennych termin usunięcia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
2. Przystąpienie do naprawy usterek stwierdzonych podczas wykonywania serwisów powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji naprawy przez Zamawiającego i przesłanego odrębnego zamówienia. Termin wykonania prac zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. W przypadku braku porozumienia w sprawie ustalenia warunków naprawy Zamawiający Zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi.
3. Na wymienione z powodu uszkodzenia lub awarii urządzenia, części i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta licząc początek biegu tego okresu od następnego dnia, w którym naprawę zakończono.
4. Wykonawca w ramach planowanych przeglądów serwisowych oraz bieżącej obsługi zobowiązuje się do naprawy urządzeń, w przypadkach, kiedy naprawy te nie będą wymagały dodatkowych zakupów części, bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.
5. Wykonawca uruchomi kocioł w okresie przed sezonem grzewczym , lub wyłączy kocioł po sezonie grzewczym na zgłoszenie Zamawiającego.  
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie uruchomienia lub wyłączenia kotła we wskazanej jednostce telefonicznie na numer ……………… .  Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zgłoszenia telefonicznego przystąpi do wykonania powyższych czynności.   

7. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za zgodną z przepisami obsługę kotłowni oraz jej stan techniczny.
8. Z czynności , o których mowa w § 1, w tym z § 6 ust 1-2, ust 4-5 Wykonawca sporządzi protokoły zawierające, co najmniej opis czynności, datę zgłoszeń i datę realizacji, zaakceptowane następnie – podpisane przez Zamawiającego. 
§ 7
1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za odstąpienie  od  umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10%, wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2) Za nie wykonanie usługi w terminach, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 i 6 oraz Załączniku nr 1 do umowy w wysokości 5%, wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3) Za nienależyte wykonanie zakresu umowy, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy w wysokości 5%, wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. W przypadku nie okazania w terminie, o którym mowa w § 4 ust 3 zawartych umów o pracę lub innych dokumentów poświadczających zatrudnienie pracowników realizujących przedmiot umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 2 500, 00 zł brutto.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, na podstawie wystawionej noty księgowej przez Zamawiającego. W przypadku niezapłacenia kary umownej jak wyżej, Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego  wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub gdy kara umowna nie pokryje  wyrządzonej szkody.

§ 8
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne na tle zastosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 5 (kocioł Brötje TRIOBLOC TE-160) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  
9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

II. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie przy ul. Pocztowej 14 (Buderus  Legamax G334X 110kW, naczynie ciśnieniowe: ReflexN200 0,2 m3 kocioł znajduje się w okresie gwarancji do 21.12.2020 roku ) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

III. Zakres obsługi kotłowni olejowej w Urzędzie Skarbowym Miliczu przy ul. Skladowa2 (kocioł Rapido 72kW) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał) w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),
· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

IV. Zakres obsługi kotłowni olejowej w Urzędzie Skarbowym w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 23 14 (kocioł Buderus GE 315) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.
2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał) w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),

· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

V. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 14 (kocioł Logano Buderus G 305) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

VI. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Środzie Śl.  przy ul. Oławskiej 5A (kocioł Buderus G305) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej.

8.  Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

VII. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3 (kocioł Logano Buderus G 315) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

VIII. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 2 (kocioł Logano Buderus G 515) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8.  Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

IX. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Wołowie przy ul. Kościuszki 17 (kocioł DE DIETRICH DTG 230S, Podgrzewacz CWU GSX 152R/Stiebel Eltron/) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 2 przeglądów kontrolnych (I i III kwartał):

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (II i IV kwartał) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

X. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach  przy ul. Waryńskiego 2a (Wiessmann  Vitodens 200-W 2x69kW , naczynie ciśnieniowe  Reflex 0,2 m3. kocioł znajduje się w okresie gwarancji do 19.10.2021 r.) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Comiesięczne wizyty kontrolne:

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (do 31 maja oraz do 30 listopada) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XI. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym przy ul. Żmigrodzkiej 141 (2 kotły De Dietrich C 230 ECO) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Comiesięczne wizyty kontrolne:

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (do 31 maja oraz do 30 listopada) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Kontrola pracy stacji uzdatniania wody. 

6. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

7. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

8. Prowadzenie książki serwisowej. 
9. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

10. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XII. Zakres obsługi kotłowni gazowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym  przy ul. ks. Czesława Klimasa 34 (kocioł Buderus G515) obejmuje następujące czynności: 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2.  Programowanie  parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Comiesięczne wizyty kontrolne:

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (do 31 maja oraz do 30 listopada) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XIII.   Zakres obsługi kotłowni olejowej   Oddział Celny I ul. Karmelkowa 31 Wrocław - Kocioł Viessmann aromat- Duplex typ TR – 025, moc   350 kW, palnik firmy Weishaupt L1Z-B, automatyka typ Trimatik-MC, system c.o. zamknięty, naczynie przeponowe typ Reflex. 

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.
2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał)  w okresie od 01.10.2018 r.  do 30.04.2019 r. , od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.   w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),

· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XIV. Zakres obsługi kotłowni olejowej   Delegatura Urzędu Celno Skarbowego    ul. Ludowa 63, Wałbrzych - Kocioł Viessmann Paromat-Simplex PS 013, moc kotła 130 kW, palnik firmy Riello-Burners, automatyka kotła Trimatik, naczynia  przeponowe typ Reflex W/E50/4284   500 l , REFIX  DCO805, system c.o. zamknięty,

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.
2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał)  w okresie od 01.10.2018 r.  do 30.04.2019 r. , od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.   w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),

· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XV. Zakres obsługi kotłowni olejowej  Delegatura Urzędu Celno Skarbowego w Legnicy    przy ul. Pątnowskiej 50 w Legnicy,  Kocioł Viessmann Paromat Triplex , moc kotła 2x225 kW, palnik firmy Weishaupt, automatyka typ Trimatik-MC, system c.o. zamknięty, naczynie przeponowe typ Reflex,

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.
2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał)  w okresie od 01.10.2018 r.  do 30.04.2019 r. , od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.   w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),

· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XVI. Zakres obsługi kotłowni olejowej Izba Administracji Skarbowej ul. Kościuszki 127 we Wrocławiu kocioł firmy HOVAL typ 290 , moc kotła do 290 kW , palnik olejowy firmy CUENOD – FRANCJA, automatyka typu Frisko, 4 zbiorniki oleju po 1500 l każdy, system c.o. otwarty, naczynie wznośne otwarte,

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.
2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał)  w okresie od 01.10.2018 r.  do 30.04.2019 r. , od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.   w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),

· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XVII.  Zakres obsługi kotłowni olejowej Oddział Celny II ul. Białowieska 1 we Wrocławiu,  Kocioł LUMO moc kotła 75 kW, palnik firmy Giersch R20EL, automatyka typ LUMO , system c.o. zamknięty, naczynie przeponowe typ Reflex, zbiornik oleju stalowy,
1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.
2. Programowanie parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonanie 4 przeglądów kotłowni w ciągu roku (1 raz na kwartał)  w okresie od 01.10.2018 r.  do 30.04.2019 r. , od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.   w zakresie:

· czyszczenie kotła (wg potrzeb),

· czyszczenie palnika,

· analiza spalin wraz z regulacją palnika,

· pomiary ciśnienia oleju,

· sprawdzenie szczelności trasy olejowej,

· czyszczenie filtrów i filtroodmulników (wg potrzeb),

· przegląd automatyki i regulacja kotła,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

4. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

5. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

6. Prowadzenie książki serwisowej. 

7. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

8. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

XVIII. Zakres obsługi kotłowni gazowej Delegatura Urzędu Celno Skarbowego w Legnicy, Zgorzelec  ul. Wolności 1,  kocioł Vissmann VITOGAZ 100 TYP GSI 96 kW, system c.o zamknięty, naczynie przeponowe typ REFLEX 100, zabezpieczenie GAZEX,

1. Całodobowa gotowość do wykonywania prac awaryjnych.

2.  Programowanie  parametrów pracy kotłowni w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Comiesięczne wizyty kontrolne:

· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazu,

· pomiar czasu zadziałania czujnika obecności płomienia,

· sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

· sprawdzenie działania czujników i wyłączników (m.in. czujnika zaniku wody w kotle, wyłącznika STB, czujnika ciśnienia gazu,

· sprawdzenie nastaw automatyki,

4. Wykonanie 2 przeglądów głównych kotłowni w ciągu roku (do 31 maja oraz do 30 listopada) w zakresie:

· czynności wymienione w pkt. 3,
· sprawdzenie szczelności instalacji gazu,

· czyszczenie i oględziny komory spalania kotła,

· analiza spalin wraz z regulacją spalania,

· sprawdzenie stanu uszczelek w kotle,

· oględziny stanu palnika,

· kontrola elektrody zapalającej,

· kontrola diody jonizacyjnej,

· czyszczenie filtrów gazu,

· czyszczenie filtrów wodnych,

· kontrola pozostałego osprzętu służącego poprawnej pracy kotła i kotłowni,

5. Uczestnictwo w przeprowadzanych kontrolach przez U.D.T.

6. Utrzymanie wszystkich urządzeń w kotłowni oraz pomieszczeń w należytym stanie zgodnie z DTR każdego urządzenia. 

7. Prowadzenie książki serwisowej. 

8. Uzupełnienie ubytków wody w układzie C.O. Przy uruchomieniu kotła przed sezonem grzewczym - sprawdzenie poprawności działania układu c.o. – w przypadku konieczności, odpowietrzenie układu c.o.  

9. Wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni 1 raz w roku (sporządzenie protokołu, przekazanie Zamawiającemu).

